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predmet: Zahtjevza donogenje Odluke o izgradniji lokalnih objekata od opéteg intefesa

Poitovani,

Obracamo Vam se zahtjevom) za donoéenje Odluke 0 lokaciji objekta od opiteg interesa, @ u skladu sa
¢lanom 3,415 Odluke o izgradnji lakalnih objekata od opiteg interesa.

U cilju obezbjedivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja glektritnom energijom potro$aca na teritoriji
podgorice, CEDIS je planirao izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 kV “N6%, 2x1000 kVA sa uklapanjem u VN
mreiu (na UP 23 DUP pobreije A, B, C- izmjene i dopune) Region 2 (KO Podgorica y.

5a prethodno navedenog, obratamo Vam se zahtjevom za donosenje Odluke o odredivanju lokacije sa
elementima UTU za NDTS 10/0,4 kV “N&%, 2x1000 kVA sa uklapanjem u VN mreiu (na UP 23 DUP Pobreije A,
B, C—izmjenei dopune) Region 2 (KO Podgorica .

U skladu sa Clanom 5 dostavljamo Vam sljedece podatke:

1. Vrsta objekta:

al Ts 10/0,4 kV 2x1000 kVA JNE"
b) Prikljuéni 10KV kablovski vodovi

2. Programski sadatak za izradu Glavnog projekta: Obezbjedivanje sigurnog i kvalitetnog
napajanja potrosata, stvaranje uslova 172 dalji razvoj elektrodistributivne mreie |
omogucavanje prikljucenja novih objekata.

3. Osnovni podaci © objektu:

a) Kompaktna trafostanica 10/0,4kV %1000 kVA, sa vanjskom manipulacijom. Lokacija TS je
data u situagionom planu u prilogu na UP 23, DUP “pobreije A, B, C— izmjene i dopune,
na dijelu kathstarske parcele br. 4032/7, KO Podgorica |1, Podgorica.

b} Postojeci 10 kyV kablovski vod od TS 110/10 kV Podgorica 5" do MBTS 10/0,4 kv ,PTT
Inzenjering’ je potrebno iskljutiti iz MBTS 10/0,4 kv PTT InZenjering” i uz pomo¢ spojnice
(tatka A na gituacionom planu u prilogu) povezati na novi 10 kV kablovski vod iz nove 15

10/0,4 kV ,N6". Drugi 10 kV kablovski vod iz nove 15 10/0,4 kV ,NE" uvesti direktno u
postojecu MBTS 10/0.4 kV LJPTT Inzenjering”. Trasa novog podzemnog kabla tipa
2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm?, 12/20 kv)) planirana je na katastarskim parcelama broj:
4032/7,48083/2i 4057/1, KO Podgorica lll, Podgorica, sve u skladu sa Situacionim planom.
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