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(broj ‘_950 2021 god. |
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Zahtjev za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova
(Clan 74 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
064/17 i 044/18))

Obra¢am se zahtjevom za izdavanje urbanisticko-tehnickih uslova za:

(1) Izgradnju objekta NDTS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA ,N10“ sa uklapanjem u VN mrezu ( na
dijelu UP 5h DUP ,,Univeritetski centar — izmjene i dopune®, Podgorica)
2. Rekonstrukciju objekta

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Katastarska parcela Trafostanica sa uzemljenjem:

dio k.p. broj 1363/15 (na dijelu UP 5h DUP _Univerzitetski centar
— izmjene i dopune®, Podgorica)

10 kV kablovi:
dio k.p. broj: 1363/15, 1363/12, 1359/5, 1359/1, 1358/1

Katastarska opéstina Podgorica |

List nepokretnosti broj

Uz zahtjev prilazem:

e Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2 € na podneseni zahtjev — na Ziro-
racun Glavnog grada Podgorica , br. 510-3026777-73

e Dokaz o uplati naknade troSkova za izdavanje urbanisti¢ko-tehnickih uslova u iznosu od
50 € za zgrade, a u iznosu od 100 € za sloZene inZinjerske objekte, na Ziro-radun
Glavnog grada Podgorice , br. 510-3026121-04

* Uslove za izradu tehni¢ke dokumentacije (Projektni zadatak)
e Situacioni plan

(mjesto i datum)
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

Broj: Lo Ao~ GQU(G
od: ©2.03% W2A.

1.

1.2.

1.3:

1.4.

1.5,

i I

USLOVI ZA 1ZRADU TEHNICKE DOKUMENTACIJE (PROJEKTNI ZADATAK)
ZA 1IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
NDTS 10/0.4kV, 1x1000 kVA “N10“ sa uklapanjem u VN mreiu
(na dijelu UP 5h DUP "Univerzitetski centar —izmjene i dopune”, Podgorica)
KO Podgorica |, Podgorica (Region 2)

OPSTI PODACI

Investitor:

Naziv objekta:

Mijesto gradnje:

Predmet projekta:

Napomena:

,CEDIS” DOO Podgorica

NDTS 10/0.4kV, 1x1000 kVA “N10°,
sa uklapanjem u VN mreZu

Trafostanica sa uzemljenjem

Dio k.p. broj: 1363/15

KO Podgorica |, Podgorica

(na dijelu UP 5h DUP "Univerzitetski centar — izmjene |
dopune", Podgorica)

10 kV kablovi

Dio k.p. broj: 1363/15; 1363/12; 1359/5; 1359/1; 1358/1, KO
Podgorica |, Podgorica

Glavnim projektom obuhvatiti NDTS 10/0.4 kV 1x1000 kVA
,N10“ sa uklapanjem u VN mrezu

Potrebno je predvidjeti uslove i trajanje probnog rada (u
skladu sa élanom br.105. Zakona o planiranju prostora i
izgradnji objekata).

TEHNICKI PODACI ZA UKLAPANJE U 10kV MREZU

Uvodne napomene:

Priklju¢ak buducée NDTS izvesti sa postojeceg kablovskog 10
kV voda tipa 3x(XHE 49-A 1x240 mm2) od TS 10/0.4
"Unistan 5" do TS 10/0.4 "Unistan 6" (lzvod 46 — Unistan 3),
po sistemu ,ulaz-izlaz” ugradnjom kablovskih spojnica,
kablovskim vodovima 3x(XHE 49-A 1x240mmz2), kako je to
dato na situacionom planu u prilogu.

Drustvo sa ogranicenom odgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem® Podgorica

Ul. Ivana Milutinovié¢a br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj firo ratuna: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

2.2

2:3)

2.4,

2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10.

2:11,

2:12;

234,

Nazivni napon:

Vrsta voda:

Podaci o kablu:

Pocéetna tacka kabla:

Krajnja tacka kabla:

Nacin polaganja voda:

Trasa kablovskog voda:

Duzina trase:

Nacin i obezbjedenje iskopa:

Ispuna rova:

Podaci o kablovskim zavrSecima:

Podaci o kablovskim adapterima:

10 kV.

Kablovski podzemni.

2x(3x(XHE 49-A 1x240/25 mm?, 1220 kV)).

Lokacija ugradnje kablovskih spojnica na mjestu uklapanja u
10 kV vod.

Buduca NDTS 10/0.4 kV 1x1000 kVA ,N10“

Slobodno u kablovskom rovu planirati polaganje 10 kV
kablovskih vodova, (uz upotrebu gal Stitnika, trake za
upozorenje, opeka, itd.). Na mjestima polaganja kabla
ispod kolovozne povrsine i prikljuénih ulaza iste je potrebno
poloziti u kablovskoj kanalizaciji, PVC cijevi fi 160mm
(planirati minimum po jednu rezervnu cijev). Devastirane
asfaltne i betonske povrsine je potrebno vratiti u prvobitno
stanje.

Planirati polaganje kablova trasom u skladu sa situacionom
planom, koji je prilog projektnog zadatka.

Dva 10 kV kablovska voda — trasa 172 m

Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograni¢avajucim
faktorima, uslovima postojece tehnicke infrastrukture i
urbanisticko-tehnickim uslovima. Kategorija zemljista se
procijenjuje kao V. Predvidjeti obezbedenje iskopa u
potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa,
kao i udaljenosti postoje¢ih nadzemnih i podzemnih
objekata od iskopa.

Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa
preporukama i odgovaraju¢im uslovima, sa aspekta
hladenja.

Predvidjeti toploskupljaju¢e kablovske zavrietke za
unutrasnju montazu.

Predvidjeti kablovske adaptere za priklju¢enje VN kablova
na SN postrojenje trafostanice.

Drustvo sa ograni¢enom odgovorno$éu "Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

UL ivana Milutinovica br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj Ziro raduna: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

2.14.

2:15.

3

3.2

3.3.

Podaci o kablovskim spojnicama:

Uzemljenje:

TEHNICKI PODACI ZA NDTS 10/0.4 kV ,,N10%,

Opsti podaci:

Gradevinski dio:

Elektro dio:

Predvidjeti toploskupljajuce kablovske spojnice.

Du? trase kablovskog voda predvidjeti pocin¢anu traku Fe-
Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja (na traku
iznad postojeceg kabla i na uzemljiva¢ buduce TS).

1x1000 kVA

NDTS 10/0.4 kV, 1x1000 kVA “N10”

Gradevinski dio planirane DTS projektovati sa spoljnjom
manipulacijom, predvidenu za smjestaj navedene elektro
opreme.

Elektro dio se sastoji od SN bloka, transformatora snage i
NN bloka.

Srednjenaponski blok
Projektovati srednjenaponski sklopni blok kao gasom SF6

izolovano, potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira
zasticeno razvodno postrojenje tipa "Ring Main Unit"
(RMU), sa tri vodne ¢elije i jednom trafo celijom.

Vodna polja opremiti tropolnim rastavnim sklopkama sa
zemljospojnikom.

Transformacija
Trafostanicu opremiti sa jednim trofaznim uljnim

transformatorom sa konzervatorom, prenosnog odnosa
10.000/420 V, snage 1000 kVA, regulacionom preklopkom
5% i to 2x2.5% i naponom kratkog spoja 6%. Namotaji
transformatora moraju biti od elektrolitskog bakra i
izolovani  visokokvalitetnim izolacionim  materijalom.
Priklju¢ci na VN i NN strani treba da budu izolovani.

Transformator je potrebno projektovati u skladu sa
Pravilnikom o tehnickim zahtjevima EKO DIZAIN
TRANSFORMATORA br. 310-2043/2019-1 od 23.12.2019.god.

Niskonaponski blok

TS opremiti sa jednim NN blokom.

Niskonaponski blok projektovati kao konstruktivno
slobodnostojeci ormar ili panel koji se sastoje od dovodnog
— transformatorskog polja, polja niskonaponskog razvoda,
polia za kompenzaciju reaktivne energije i polja za javnu
rasvjetu. Polja niskonaponskog razvoda projektovati sa
dvanaest kablovskih niskonaponskih izvoda opremljenih

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

UL, Ivana Milutinovié¢a br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj Ziro raéuna: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica
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Crnogorski elektrodistributivni sistem

izolovanim osigurackim letvama.

3.4. Mjerenje: U TS predvidjeti mjerenje struje, napona i energije na NN
strani.
3.5. Zastita: Predvidjeti zaStitu transformatora od kratkih spojeva,

unutrasnjih kvarova i preopterecenja.
Predvidjeti zaStitu NN izvoda i izvoda javne rasvjete
odgovarajuéim osigura¢ima.

3.6, Dimenzionisanje opreme: Opremu dimenzionisati za snagu kratkog spoja na 10kV
sabirnicama od 250 MVA.

37 Uzemljenje: Uzemljenje rijeSiti prema vaze¢im Tehnic¢kim propisima i
uslovima na mjestu gradnje.
NDTS 10/0,4 kV “N10” se napaja sa TS 110/10 kV "Podgorica
4" (uzemljena NT 10 kV, vrijeme djelovanja zemljospojne
zaStite na lzvodu 46 je 0,5s, dok je kratkospojna zastita
podedena: dva ¢lana kratkospojne zastite [>>=1200A,
t0>>=0,20s i l0>>>=1800A, to>>>=0,03s)

3.8. Zastita od pozara: Zastitu od pozara za TS projektovati u skladu Pravilnikom o
tehnickim normativima za zadtitu elektroenergetskih
postrojenja i uredaja od pozara.

3.9. Ostala oprema: U TS predvidjeti potrebnu zastitnu opremu.

4, PODLOGE ZA PROJEKTOVANIJE

Situacioni plan

Obradio/la,
Sanja Tomic, dipl.el.ing.
A

A €

—  Sluzba za razvoj i planiranje x2
- afa

Drustvo sa ograniéenom edgovornoséu “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica

Ul. Ivana Milutinovi¢a br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj Ziro ra¢una: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica
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planirani kablovski 10 kV vodovi
2x(3x(XHE 49-A 1x240mm2)), 12/20kV
trasa dva 10 kV kabla - 172m

KOORDINATE PLANIRANE TRAFOSTANICE

2 Brotatke ¥ X
T1 6602278368 | 4700223.061
T2 6602279.499 | 4700226.089
T3 6602281662 | 4700225283
T4 6602280.542 | 47002222852

KOORDINATE PLANIRANE PARCELE

LEGENDA :

== Granice urbanisticke parcele

— Predlog parcele za TS

—— Granica katastarske parcele
4545,7 Broj katastarske parcele

postojeéi 10 kV kabal
— planirani 10 kV kabal

Spisak katastarskih parcela - KO
Podgorica |

Za Trafostanicu sa uzemljenjem -
dio 1363/15 (dio UP 5h)

Za VN kablove - 1363/15; 1363/12;
1359/5; 1359/1; 1358/1

Broj tatke Y X
P1 6602275.293 4700221.645
P2 6602278.087 4700229.155
P3 6602284.748 4700226.676
P4 6602281.953 4700218.166
Investitor:
£ 4 "CEDIS" DOO
il et PODGORICA
Objekat

NDTS 10/0,4kV, 1x1000 kVA "N10" SA UKLAPANJEM U VN MREZU
dio UP 5h - DUP UNIVERZITETSKI CENTAR - izmjene i dopune
KO PODGORICA |, PODGORICA

Ceg! SITUACIONI PLAN
- Prilog projektnog zadatka -

Sef sluzbe: Potpis R

Sanja Tomi¢, dipl.inZ.el. o !

Geodeta Potpis:

Barovi¢ Darko, dipl.ing. geod o 79/2(_"/[’/ — AdgTRLs
Datum: Februar 2021. Razmjera Broj priloga 1.
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Nalog za prenos

gggggg?gil ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO [510_0030.300001;14_39 ’
Podgorica (Broj racuna duznika)
30-10-7737 ]
(Naziv duznika) L ] I
(model) (Poziv na broj zaduzenja)
UT USLOVI
]163 | IE:JR gme.oo |
(Sifra (Valuta) (Iznos)
(Svrha placanja) placanja)
: A . [510—0000003026121—04
Glavni grad Podgorica

(Broj racuna povjerioca)

:I ‘030998'?3—302

sl

(Naziv Povjerioca) (model) (Poziv na broj odobrenja)
10.03.2021
: : e Datum valute
(Pecat i potpis duznika) ( ) (DHitno)
10.03.2021
(Mjesto i datum prijema) (Potpis i pecat povjerioca)
Obrazac br. 3 0502061200

718




Nalog za prenos
CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO 510-0000000001714-39 ‘
PODGORICA

Podgorica (Broj racuna duznika)
] |30—1o—‘?:37 J

(Naziv duZnika) |

(model) (Poziv na broj zaduZenja)
UT USLGVI
|163 | |E-JR | [2.00 —|
(Sifra (Valuta) (Iznos)
(Svrha placanja) placanja)

Glavni grad Podgorica

‘510—0000003025777—‘/3 |

(Broj racuna povijerioca)

| ‘ iozoaeen 302 j

(Naziv Povjerioca) (model) (Poziv na broj odobrenja)
10.03.2021 D
: ; iz Datum valute
(Pecat i potpis duZnika) ( ) (Hitno)
= 10.03.2021
(Mjesto i datum prijema) (Potpis i pecat povijerioca)
Obrazac br. 3 0502061088
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